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	ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від  ___________ №  _______


ПОРЯДОК
проведення  експертизи проектної документації 
на влаштування засобів протипожежного захисту та прийняття
виконаних робіт протипожежного призначення
Цей Порядок визначає процедуру проведення експертизи проектної документації на влаштування засобів протипожежного захисту на об’єктах різного призначення на її відповідність нормативним актам з пожежної безпеки (далі – експертиза) та прийняття виконаних робіт з влаштування засобів протипожежного захисту (далі – роботи протипожежного призначення). 
І. Експертиза  проектної документації на влаштування засобів протипожежного захисту

1.1. Експертиза проводиться з метою:

визначення достатності та якості проектних рішень щодо забезпечення належного рівня пожежної безпеки об’єктів;

виявлення відхилень проектних рішень від вимог нормативних актів з пожежної безпеки.
1.2. Експертизі в обов’язковому порядку підлягає проектна документація (незалежно від форм власності замовника документації та джерел фінансування проектних робіт) з влаштування засобів протипожежного захисту: систем пожежогасіння, систем пожежної сигналізації, систем оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, систем протидимного захисту, систем пожежного спостерігання, а також вогнезахисного обробляння будівельних конструкцій (виробів, матеріалів).

1.3. Експертиза проводиться органами державного пожежного нагляду або експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки (далі – експертні організації).
1.4. Для проведення експертизи можуть залучатися фахівці у сфері пожежної безпеки науково-дослідних установ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою їх керівництва).    

1.5. Замовником експертизи є: 

замовник будівництва; 

проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектних робіт.

1.6. Для проведення експертизи її замовник подає експертній організації проектну документацію, оформлену відповідно до вимог державних стандартів, у паперовому вигляді. 

Проведення експертизи здійснюється за договорами, укладеними між замовником експертизи та експертною організацією згідно із законодавством. 

1.7. Термін проведення експертизи не повинен перевищувати 
30 календарних днів.
1.8. За результатами проведеної експертизи замовнику надається письмовий звіт, який підписується керівником експертної організації та засвідчується печаткою. 
У письмовому звіті зазначається інформація про: 
дотримання вимог щодо забезпечення належного рівня пожежної безпеки об’єктів;

виявлення відхилень проектних рішень від вимог нормативних актів з пожежної безпеки.

1.9. Порядок формування вартості експертизи визначається Кабінетом Міністрів України.

1.10. У разі незгоди з експертним висновком власник (замовник) проектної документації може оскаржити його в місячний термін до вищого за статусом органу державного пожежного нагляду або до суду.  
1.11. Письмовий звіт чинний протягом трьох років з дня його надання.
1.12. Влаштування засобів протипожежного захисту, визначених у пункті 1.2 цього Порядку, без отримання позитивних результатів експертизи не допускається.
ІІ. Прийняття виконаних робіт протипожежного призначення
2.1. Роботи з влаштування систем пожежогасіння, систем пожежної сигналізації, систем оповіщування  про пожежу та управління евакуацією людей, систем протидимного захисту, систем пожежного спостерігання приймаються у порядку, визначеному державними будівельними нормами.

2.2. Для прийняття робіт з влаштування вогнеперешкоджальних пристроїв (протипожежних воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованими межами вогнестійкості), а також вогнезахисного обробляння будівельних конструкцій (виробів, матеріалів) замовником цих робіт створюється комісія у складі представників замовника робіт (який є головою комісії), виконавця робіт та органу державного пожежного нагляду.
Комісія створюється не пізніше п’яти робочих днів з дня одержання замовником робіт від виконавця повідомлення про закінчення робіт протипожежного призначення. 

Порядок і тривалість роботи комісії визначається замовником робіт.

Органи державного пожежного нагляду беруть участь у роботі комісії тільки після отримання від замовника робіт письмового про це запрошення.  

Комісія перевіряє:

наявність проектної документації, експертного висновку, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення, копії сертифікатів відповідності на засоби протипожежного захисту, що влаштовані (якщо вони підлягають обов’язковій сертифікації);

відповідність виконаних робіт вимогам проекту та нормативним актам з пожежної безпеки.  
У разі виявлення недоліків комісією складається акт про виявлені недоліки. У такому випадку виконавець робіт повинен у терміни, визначені комісією, усунути недоліки та сповістити про це членів комісії. Після чого комісія продовжує роботу. 

Результати роботи комісії, за відсутності порушень, оформлюються актом прийняття виконаних робіт (далі - акт). Акт підписується усіма членами комісії. Члени комісії, які відмовилися підписати акт, зобов’язані в письмовій формі подати голові комісії та органу, який вони представляють, обґрунтування своєї відмови (особисту думку). Акт складається в такій кількості примірників, яка дорівнює кількості членів комісії (по одному на кожного). 

Роботи протипожежного призначення вважаються прийнятими тільки у випадку, коли акт підписано усіма членами комісії і їх підписи засвідчено печатками. Форма акта визначається МНС.   
Акт і проектна документація зберігаються власником об’єкта протягом усього терміну експлуатації влаштованих засобів протипожежного захисту. Виконавець робіт зберігає свій примірник акта протягом гарантійного терміну експлуатації влаштованих засобів протипожежного захисту. 
	
	


